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   2.2 I  Raccordements hydrauliques

• Respecter le sens de raccordement hydraulique (voir § "1.3 I  Dimensions et repérage").

• Choisir la dimension de la tuyauterie en foncti on de la taille du bassin et en respectant les règles hydrauliques en 
vigueur dans le pays d’installati on.

• Des courbes de performances sont disponibles § "1.4 I  Courbes de performance" pour le dimensionnement des 
tuyaux.

• Pour les raccordements hydrauliques, uti liser les raccords-union Ø63/50 mm à coller (fournis) ou les raccords PVC 
fi letés 2’’ directement vissés sur la pompe.

• Installer un clapet anti -retour si la pompe est installée au dessus du niveau de l’eau.
• Installer des vannes d’isolement à l’aspirati on et au refoulement si la pompe est installée en dessous du niveau d’eau.
• Éviter les points hauts pour un amorçage plus effi  cace. 
• Vérifi er le serrage correct des raccords hydrauliques, et qu’il n’y ait pas de fuites.
• Les tuyaux doivent être soutenus pour éviter tout risque de casse dû au poids de l’eau.

 : pompe

 : fi ltre

 : système de chauff age

 : système de traitement d’eau

• Uti liser le moins de coudes possible. S’il doit y avoir plus de 10 coudes sur le circuit hydraulique, augmenter le 
diamètre des tuyaux.

• Longueur tuyau d’aspirati on = 4 x Ø • Tuyau aspirati on trop court
• Risque de cavitati on

• Retenue d’air
• Risque de mauvais remplissage du 

préfi ltre
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   2.3 I  Raccordement de l’alimenta� on électrique

• Avant toute interven� on sur l’appareil, il est impéra� f de couper l’alimenta� on électrique, 
risque de choc électrique pouvant entraîner des dommages matériels, de graves blessures, 
voire la mort. 

• Seul un technicien qualifi é et expérimenté est habilité à eff ectuer l’entre� en de l’appareil, y 
compris un câblage dans l’appareil ou le remplacement du câble d’alimenta� on.

• Raccorder la pompe de telle manière que l’alimenta� on générale ne soit jamais interrompue 
par inadvertance quand une vitesse est enclenchée. Les vitesses sont pilotées et contrôlées 
par l’interface u� lisateur ou par le contrôleur externe du moteur, et non par l’alimenta� on 
secteur (voir § "3.4.4 Timers").

•  Afi n d’éviter un échauff ement du bornier qui pourrait créer un risque d’incendie, vérifi er que 
toutes les bornes soient bien serrées. Des bornes mal serrées entraînent la suppression de la 
garan� e.

• L’appareil doit être raccordé impéra� vement à la terre.
• Un raccordement électrique inadapté entraîne l’annula� on de la garan� e.

• La pompe ne se mett ra en foncti onnement que si elle est dirigée par son interface uti lisateur ou par un contrôleur 
externe (AquaLink® TRi ou iQPUMP par exemple).

• L’alimentati on électrique de l’appareil doit provenir d’un dispositi f de protecti on et de secti onnement (non fourni) en 
conformité avec les normes et réglementati ons en vigueur du pays d’installati on.

• Protecti on électrique : par disjoncteur, avec en tête de ligne un disjoncteur diff érenti el 30 mA (disjoncteur ou 
interrupteur) dédié.

• L’alimentati on électrique doit correspondre à la tension indiquée sur la plaque signaléti que de l’appareil.
• Le câble électrique d’alimentati on doit être isolé et protégé contre toute abrasion ou endommagement.
• Uti liser le presse-étoupe pour le passage du câble d’alimentati on dans l’appareil.
• L’appareil, ainsi que la piscine et tout autre équipement électrique doivent être raccordés à la terre.

• Ouvrir le coff ret de connexions électriques devant l'interface uti lisateur (si présente) en dévissant sa vis.
• Faire passer le câble d’alimentati on dans le presse-étoupe  et le raccorder sur les bornes :  

Alimentati on 230Vac-50Hz 
= raccordement sur les bornes  (terre), L2/N (neutre) et L1 (phase)

• Refermer le coff ret de connexions électriques et bien serrer sa vis.
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   2.4 I  Raccordement de l'interface u� lisateur (selon modèle)

2.4.1 Raccordement par défaut de l’interface u� lisateur

• Afi n d’éviter tout risque d’électrocu� on, qui pourrait entraîner de graves blessures voir la 
mort, vérifi er que l’appareil a bien été déconnecté de l’alimenta� on électrique avant de 
procéder aux étapes suivantes.

• Branchements sur bornier RS485 : 1 = rouge ; 2 = noir ; 3 = jaune ; 4 = vert 
• Ne pas couper le câble RS485 sous peine de ne pouvoir raccorder à nouveau l’interface 

u� lisateur sur la pompe et de ne pouvoir revenir aux paramètres usine de l’appareil. Le câble 
est fi xé à la pompe et ne peut être re� ré ou rallongé.

• La pompe communique avec son interface uti lisateur par un câble RS485 (4 fi ls) . 

 : comparti ment électrique pompe 

 : bornier RS485 pompe  

 : câble RS485 pompe

 : interface uti lisateur

 : bornier RS485 interface uti lisateur

Descrip� f par� e technique de la pompe

1 ON
2 ON
3 OFF
4 OFF
5 ON

Posi� on des switchs pour le pilotage par l'interface u� lisateur
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2.4.2 Déport de l’interface u� lisateur
• Il est possible d’installer cett e interface à un autre endroit grâce au kit de déport fourni.

• Pour éviter tout risque d’électrocu� on, pouvant entraîner des blessures sérieuses, voire la 
mort, s’assurer que l’alimenta� on électrique est coupée avant d’eff ectuer les étapes suivantes.

• Branchements sur bornier RS485 : 1 = rouge ; 2 = noir ; 3 = jaune ; 4 = vert 
• Ne pas couper le câble RS485 sous peine de ne pouvoir raccorder à nouveau l’interface 

u� lisateur sur la pompe et de ne pouvoir revenir aux paramètres usine de l’appareil. Le câble 
est fi xé à la pompe et ne peut être re� ré ou rallongé.

• Ne jamais faire cheminer ces câbles basse tension avec des câbles haute tension dans un 
même conduit.

 : comparti ment électrique pompe 

 : bornier RS485 pompe  

 : câble RS485 pompe

 : interface uti lisateur

 : bornier RS485 interface uti lisateur

 : opercule dévissable pour emplacement 

presse-étoupe

Descrip� f par� e technique de la pompe

                    

                 

 : bornier RS485 

 : rallonge câble RS485  

 : cache plasti que + joint mousse

 : vis

 : Support mural interface uti lisateur

 : passe-fi l
Contenu du kit
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• Ouvrir le comparti ment électrique  devant l’interface 
uti lisateur  en dévissant la vis et en soulevant le 
capot.

• Dévisser les 6 vis qui mainti ennent l’interface uti lisateur 
 à la pompe.

• Dévisser les 4 fi ls du bornier de l’interface uti lisateur 
.

• Débrancher le bornier RS485  et le laisser de côté.
• Dévisser l’opercule  et installer un presse étoupe pour 

sorti r le câble RS485  du comparti ment électrique.
• Prévoir juste la longueur de câble nécessaire pour la 

rallonge et la raccorder sur le bornier RS485 , puis le 
brancher dans le comparti ment électrique .

• Mett re en place le cache et le joint de mousse  à 
l’emplacement de l’interface uti lisateur sur la pompe, 
à l’aide des 6 vis .

• Percer un trou à l’emplacement marqué au centre du 
socle  puis installer le passe fi l . 

• Fixer le support mural  sur une paroi stable (à l’aide 
de vis adaptées au support, non fournies), à l’abri de 
l’humidité et du soleil.

• Brancher l’autre extrémité du câble RS485  sur le 
bornier de l’interface uti lisateur . 

• Fixer l’interface uti lisateur  sur le socle  avec ses 
6 vis.
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2.4.3 Op� on de raccordement d’un contact «marche/arrêt» externe
• Vous pouvez raccorder un contact sec externe  pour acti ver ou désacti ver le foncti onnement d’une vitesse, dans le 

cas d’un lavage à contre courant, ou de l’uti lisati on d’un surpresseur.
• Accéder à la carte électronique au dos de l’interface uti lisateur .
• Raccorder le contact sur 2 bornes du connecteur J3 : COMMON + INPUT1, 2, 3 ou 4 en foncti on de la vitesse que vous 

voulez acti ver par le contact (INPUT1 = vitesse 1, INPUT2 = vitesse 2, INPUT3 = vitesse 3, INPUT4 = vitesse 4).

 : interface uti lisateur

 : contact "marche/arrêt" externe

• Lorsque le contact se ferme, l’interface de régulati on affi  chera :  et la pompe se 

mett ra en foncti onnement à la vitesse choisie au niveau du connecteur J3.

• La vitesse 4, nommée par défaut , est équipée d’une temporisati on de 30 minutes lorsque le 

contact s’ouvre, un décompte s’affi  chera : .

Conseil : ac� on à faire pour le raccordement d'un contact "marche/arrêt" externe
• Pour raccorder cett e foncti on, l’interface uti lisateur doit être déportée pour passer le câble dans le passe 

fi l du socle (voir procédure § "2.4.2 Déport de l’interface uti lisateur").
• Dans le cas d’un raccordement à un contrôleur externe AquaLink(®) TRi, celui-ci proposera lui-même la 

foncti on.

   2.5 I  Raccordement à un contrôleur externe

2.5.1 Raccordement à un iQPUMP

• Afi n d’éviter tout risque d’électrocu� on, qui pourrait entraîner de graves blessures voir la 
mort, vérifi er que l’appareil a bien été déconnecté de l’alimenta� on électrique avant de 
procéder aux étapes suivantes.

• Branchements sur bornier RS485 : 1 = rouge ; 2 = noir ; 3 = jaune ; 4 = vert 
• Ne pas couper le câble RS485 sous peine de ne pouvoir raccorder à nouveau l’interface 

u� lisateur sur la pompe et de ne pouvoir revenir aux paramètres usine de l’appareil. Le câble 
est fi xé à la pompe et ne peut être re� ré ou rallongé.

• Ne jamais faire cheminer ces câbles basse tension avec des câbles haute tension dans un 
même conduit.

• L’interface u� lisateur (si présente) devient inac� ve lorsque la pompe est raccordée à l’iQPUMP.

1 ON
2 ON
3 OFF
4 OFF
5 ON

Posi� on des switchs pour le pilotage par iQPUMP

• Pour l'installati on et le raccordement de l'iQPUMP, reportez-vous à la noti ce fournie avec.
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2.5.2 Raccordement à un AquaLink® TRi

• Afi n d’éviter tout risque d’électrocu� on, qui pourrait entraîner de graves blessures voir la 
mort, vérifi er que l’appareil a bien été déconnecté de l’alimenta� on électrique avant de 
procéder aux étapes suivantes.

• Branchements sur bornier RS485 : 1 = rouge ; 2 = noir ; 3 = jaune ; 4 = vert 
• Ne pas couper le câble RS485 sous peine de ne pouvoir raccorder à nouveau l’interface 

u� lisateur sur la pompe et de ne pouvoir revenir aux paramètres usine de l’appareil. Le câble 
est fi xé à la pompe et ne peut être re� ré ou rallongé.

• Ne jamais faire cheminer ces câbles basse tension avec des câbles haute tension dans un 
même conduit.

• L’interface u� lisateur (si présente) devient inac� ve lorsque la pompe est raccordée à 
l’AquaLink® TRi.

• Ouvrir le comparti ment électrique devant l’interface uti lisateur en dévissant la vis et en soulevant le capot.
• Débrancher le bornier RS485 et le laisser de côté.
• Brancher la rallonge de câble RS485 fournie entre l’AquaLink® TRi et la pompe sur les borniers RS485.
• Voir la noti ce d’installati on et d’uti lisati on de l’AquaLink® TRi pour déclarer la pompe, et lancer son foncti onnement.

1 OFF
2 OFF
3 OFF
4 OFF
5 ON

Posi� on des switchs pour le pilotage par AquaLink® TRi

Raccordement à l'AquaLink® TRi
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❸ U� lisa� on

   3.1 I  Principe de fonc� onnement

La pompe de fi ltrati on est le cœur de la piscine, elle est indispensable car elle permet de faire circuler l’eau à travers les 
diff érents organes de la piscine, notamment le fi ltre.
Son moteur fait tourner la turbine qui entraîne l’eau. Le gros panier préfi ltre récolte les gros débris pour éviter de 
colmater trop vite le fi ltre, voir de l’endommager.

   3.2 I  Présenta� on de l’interface u� lisateur (selon modèle)

 : Heure

 : Manipulati on à eff ectuer pour acti ver une vitesse

 : Etat de la pompe

Pompe à l'arrêt

 : Heure

 : Nom de la vitesse acti ve

 : Vitesse de la pompe

Pompe en fonc� onnement

Symbole Désignati on
• Bouton d’accès au menu
• Valider un choix
• Bouton de vitesse préréglée  «eStar» (1750 tours/minute)
• Retour en arrière dans un sous menu

• Boutons de vitesses préréglées

• Touches de changement de vitesse de rotati on
• Touche de navigati on dans un menu (un appui prolongé fait défi ler de plus en plus vite 

les valeurs)

Conseil : affi  chages de la pompe
• RPM = rotati ons par minute.
• ↕ = indique la possibilité d’augmenter ou de réduire la vitesse par tranche de 10 RPM, à l’aide des touches  

 et .
• Si la langue affi  chée à l’écran est inadaptée, voir § "3.5 I  Foncti ons complémentaires desti nées à 

l'uti lisateur (modèle avec interface uniquement)"

Conseil : mémorisa� on des paramètres
L’interface uti lisateur est dotée d’une pile qui gardera en mémoire l’heure et les paramètres enregistrés 
lorsque la pompe n’est plus raccordée à l’alimentati on électrique.
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   3.3 I  Mise en fonc� onnement

• Pour prévenir tout risque d’explosion, pouvant entrainer des dommages matériels, blessures 
sérieuses, voire la mort, s’assurer que le circuit hydraulique est exempt de tout débris ou 
blocage, et n’est pas soumis à une pression excessive.

• Ne jamais faire fonc� onner la pompe «à sec», cela risquerait de l’endommager.
• Le couvercle du panier préfi ltre doit être fermé à la main (ne pas u� liser d’ou� ls).

• Vérifi er que les raccords hydrauliques soient correctement serrés,
• S’assurer de la bonne stabilité  de la pompe, elle doit être de niveau,
• Le circuit hydraulique doit être purgé et ne doit pas contenir de débris.
• Le couvercle du panier préfi ltre de la pompe doit être correctement fermé (à la main) et son joint propre et en place.
• S’assurer que les vannes soient ouvertes.
• Démarrer une vitesse, la pompe démarre toujours en mode "amorçage" (vitesse élevée).
• La pompe est auto-amorçante. Cependant, il est fortement conseillé de remplir le panier préfi ltre avec de l’eau avant 

la première mise en route afi n de faciliter la procédure.
• La pompe a une capacité d’amorçage jusqu’à 3 mètres au dessus du niveau d’eau de la piscine et du niveau de la mer 

(dans la mesure ou le circuit hydraulique est parfaitement étanche).
• Purger l’air éventuellement présent dans le circuit de fi ltrati on à l’aide de la purge normalement présente sur le fi ltre 

(se référer à la noti ce du fi ltre de la piscine). 
• Contrôler qu’il n’y ait pas de fuites sur le circuit hydraulique.

   3.4 I  Fonc� ons des� nées à l'u� lisateur (modèle avec interface uniquement)

3.4.1 Verrouillage et déverrouillage du clavier

• Appuyer 5 secondes sur  et  :  s’affi  che tant que le clavier est verrouillé.
• Pour déverrouiller, appuyer 5 secondes sur   et , le message disparaît.

3.4.2 Démarrer ou arrêter une vitesse

Vitesse Touches pour démarrer ou arrêter une vitesse Vitesse par défaut

Vitesse «eStar» 1750 tours/minute

Vitesse 2 2750 tours/minute

Vitesse 3 2750 tours/minute

Vitesse 4 2750 tours/minute

Vitesse 5, 6, 7 ou 8  puis  ou  puis  pour valider 2750 tours/minute

Vitesse amorçage Automati que au démarrage 2750 tours/minutes 
pendant 3 minutes

• Quand la pompe est en foncti onnement, elle affi  che  (n° et nom de la vitesse, 
heure, vitesse de foncti onnement), et une led s’allume au dessus de la touche correspondant à la vitesse.

• Pour les vitesses 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, vous pouvez modifi er la vitesse par défaut en appuyant sur   ou  quand la 
vitesse est en foncti onnement (de 600 à 3450 tours/minute). Lorsqu’une modifi cati on est faite, elle est sauvegardée 
automati quement.

• Pour régler la vitesse par défaut de la vitesse «eStar», voir § "3.6 I  Foncti ons complémentaires desti nées au 
professionnel (modèle avec interface uniquement)".

• Pour arrêter la pompe, appuyer sur la touche de la vitesse en foncti onnement ( , ,  ou ), ou sur  
(vitesses 5, 6, 7 ou 8).
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 3.4.4 Timers

• Pour prévenir tout risque de dommage matériel ou blessures, il est fortement recommandé 
d’u� liser les «Timers» lorsque la pompe n’est pas gérée par un contrôleur externe, afi n de 
s’assurer qu’aucune vitesse ne soit ac� ve en cas de coupûre de l’alimenta� on électrique 
générale.

• Des «Timers» (programma� ons d’une heure de démarrage et d’arrêt de la pompe) sont 
programmables pour les vitesses «eStar» et 2.

• Les «Timers» fonc� onnent de manière iden� que tous les jours de la semaine.

• Pour accéder à la programmati on des «Timer», la vitesse que vous voulez programmer doit être acti ve («eStar» ou 2) : 

Led vitesse
Affi  chage horloge

Timer acti f 
Pompe en foncti onnement rouge oui

Timer acti f
Pompe à l'arrêt verte oui

Timer inacti f / non

• Pour désacti ver un Timer acti f : 

Conseil : fonc� onnement des Timers
• 2 Timers peuvent être acti vés simultanément, le Timer avec la vitesse la plus rapide sera prioritaire.
• Il est possible d’arrêter manuellement la pompe quand un Timer est en foncti onnement en appuyant sur 

le bouton de la vitesse acti ve. Le Timer reprendra son acti vité normale au prochain cycle.
• Si la pompe a été démarrée manuellement, et qu’un Timer est acti vé, elle s’arrêtera à la fi n du Timer 

programmé.
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   3.5 I  Fonc� ons complémentaires des� nées à l'u� lisateur (modèle avec interface 
uniquement)

Pour accéder au menu uti lisateur, pompe arrêtée, appuyer sur  pendant 5 secondes :

Pour naviguer dans le menu, uti liser les touches   ou .
Pour sorti r du menu, appuyer sur la touche , ou ne pas faire d’acti on pendant 1 minute.

L’heure doit être réglée pour uti liser la foncti on «Timer».
AM = avant midi (ante meridiem)
PM = après midi (post meridiem)
Choisir le numéro de la vitesse que vous souhaitez nommer :

Puis le mode de dénominati on : 

Le paramètre «Général» propose une liste de noms : 
- Filtrati on,                           - Nett oyage, 
- Spa,                                     - Jets de Spa, 
- Chauff age,                         - Cascade, 
- Lame eau,                          - Animati on eau.
Le paramètre «Personnalisé» propose de saisir le nom.

Réglage du foncti onnement du rétro-éclairage de l’écran : 
- Temporisati on 2 min = éteint le rétro-éclairage après 2 minutes d’inacti vité sur 
l’interface uti lisateur
- Lumière désacti vée : pas de rétro-éclairage de l’écran
- Lumière acti vée : rétro-éclairage de l’écran toujours allumé

Choix de la langue de l’interface : Anglais, Espagnol, Français, Allemand, Italien ou 
Néerlandais.
Déterminer la durée de foncti onnement de la vitesse dans le cas d’un lancement 
manuel (hors Timer), disponible uniquement pour les vitesses 3 et 4.
Choisir la vitesse désirée : 

Régler la durée de foncti onnement (jusqu’à 8 heures, par tranche de 30 minutes) :

MDP = mot de passe
Permet de protéger l’accès au menu uti lisateur par un mot de passe à 4 chiff res. 
Cett e protecti on ne s’acti vera qu’après 10 minutes d’inacti vité sur l’interface 
uti lisateur.
Choisir la foncti on désirée : 

- OUI = Protecti on par mot de passe acti vée
- NON = Pas de protecti on par mot de passe, le menu uti lisateur restera accessible 
à l’uti lisateur
Pour valider le mot de passe, il faut avoir rempli les 4 chiff res : 

Pour désacti ver ou modifi er le mot de passe, revenir dans le menu : 

- NON : le mot de passe reste inchangé et acti f
- EFFACER : désacti ver le mot de passe
- MODIFIER : permet de modifi er le mot de passe
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  3.6 I  Fonc� ons complémentaires des� nées au professionnel (modèle avec interface 
uniquement)

Pour entrer dans le menu service, la pompe doit être arrêtée.

Appuyer simultanément sur ,   et  pendant 5 secondes : .
Pour naviguer dans le menu, uti liser les touches   ou .
Pour sorti r du menu, appuyer sur la touche , ou ne pas faire d’acti on pendant 1 minute.

Brider la vitesse minimum de foncti onnement de la pompe. L’uti lisateur ne 
pourra alors pas régler les vitesses prédéfi nies 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 en dessous de 
cett e vitesse. La vitesse par défaut est de 600 tours/minute.
Brider la vitesse maximum de foncti onnement de la pompe. L’uti lisateur ne 
pourra alors pas régler les vitesses prédéfi nies 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 au dessus de 
cett e vitesse. La vitesse par défaut est de 3450 tours/minute.

Retour aux paramètres d’usine : 

Paramètre Par défaut Réglage possible
Vitesse «eStar» 1750 tours/minute

de 600 à 3450 tours/minute, 
par tranche de 10 tours/minuteVitesse 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 2750 tours/minute

Vitesse d’amorçage 2750 tours/minute

Durée protecti on anti gel 30 minutes de 0 minute à 8 heures, par 
tranche de 30 minutes

Durée d’amorçage 3 minutes de 1 à 5 minutes, par tranche 
d’1 minute

Visualisati on des 2 derniers défauts de la pompe, s’il n’y en a pas en mémoire, il 

sera affi  ché : 
Une vitesse d’amorçage supérieure à 2500 tours/minute est fortement conseillée 
pour être effi  cace.
Régler la vitesse d'amorçage (de 600 à 3450 tours/minutes) : 

Puis la durée du cycle d'amorçage (de 1 à 5 minutes) : 

L’interface uti lisateur affi  che :

  / 
lorsque la pompe est en cycle d’amorçage.
Réglage de la vitesse de la vitesse pré-défi nie «eStar» (nommée par défaut «1: 
Filtrati on»)

La pompe mesure la température du moteur en foncti onnement et esti me la 
température de l’eau. 
Elle acti ve la vitesse «eStar» en cas de température trop basse, pour protéger la 
pompe contre le gel. Ce paramètre permet de régler la durée du cycle anti gel.
Réglage de la durée (de 0 minute à 8 heures, par tranche de 30 minutes).
Pour désacti ver la foncti on, régler la durée sur «0:00».

•  La protec� on contre le gel est prévue pour protéger l’appareil et la tuyauterie seulement pendant des 
périodes courtes de gel. Elle ac� ve la pompe de fi ltra� on et fait circuler de l’eau pour empêcher le gel 
à l’intérieur de l’appareil. La protec� on contre le gel ne garan� t pas la protec� on de l’appareil pour des 
périodes de gel prolongées ou en cas de coupure électrique. Dans ce cas, la piscine doit être hivernée 
complètement. La prise en gel de la pompe peut causer des dommages sévères et annuler la garan� e.

Ce réglage permet de déterminer la vitesse maximum autorisée de la pompe 
suivant le type choisi.
Il est conseillé de ne pas modifi er ce paramètre pour bénéfi cier du foncti onnement 
opti mum de la pompe.
Vous pouvez affi  cher la consommati on électrique de la pompe en foncti onnement 
(en Watt ). Ce paramètre ne s’affi  che sur l’écran que lorsque la pompe est en 

foncti onnement : 
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❹ Maintenance

   4.1 I  Hivernage

• La protec� on contre le gel est prévue pour protéger l’appareil et la tuyauterie seulement 
pendant des périodes courtes de gel. Elle ac� ve la pompe de fi ltra� on et fait circuler de l’eau 
pour empêcher le gel à l’intérieur de l’appareil. La protec� on contre le gel ne garan� t pas la 
protec� on de l’appareil pour des périodes de gel prolongées ou en cas de coupure électrique. 
Dans ce cas, la piscine doit être hivernée complètement. La prise en gel de la pompe peut 
causer des dommages sévères et annuler la garan� e. 

• Pour éviter d’endommager l’appareil avec de la condensa� on, ne pas le couvrir 
hermé� quement.

• Si la pompe est située en dessous du niveau de l’eau, fermer les vannes d’isolati on à l’aspirati on et au refoulement.
• Vidanger la pompe (à l’aide des 2 vis de purge) et le circuit hydraulique en suivant les instructi ons du fabricant de la 

piscine.
• Reti rer les 2 vis de purge et les conserver pour les réinstaller lors de la remise en foncti onnement.
• Il est recommandé de déconnecter le câble d’alimentati on électrique, puis de dévisser les raccords hydrauliques pour 

entreposer la pompe dans un endroit sec et hors gel.
• Stocker la pompe dans un environnement sec et à température aussi constante que possible pour éviter la 

condensati on qui endommagerai la pompe.

   4.2 I  Entre� en

• Un entre� en général de l’appareil est recommandé au moins une fois par an, afi n de vérifi er 
le bon fonc� onnement de l’appareil et de maintenir ses performances, ainsi que de prévenir 
éventuellement certaines pannes. Ces ac� ons sont à la charge de l’u� lisateur et doivent être 
réalisées par un technicien.

4.2.1 Entre� en à eff ectuer par l’u� lisateur
• Veiller à ce qu’aucun corps étranger ne vienne se loger dans la pompe et dans le comparti ment électrique.
• Nett oyer l’extérieur de l’appareil, ne pas uti liser de produit à base de solvants.
• Nett oyer le panier préfi ltre, le couvercle et son joint régulièrement.
• Veiller à ce que le panier préfi ltre soit bien en place, sinon il pourrait empêcher la fermeture herméti que du couvercle.

4.2.2 Entre� en à eff ectuer par un technicien qualifi é
• Vérifi er le raccordement des masses métalliques à la terre.
• Vérifi er le serrage et les connexions des câbles électriques et l’état de propreté du coff ret électrique.
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❺ Résolu� on de problème

• Avant de contacter votre revendeur, nous vous invitons à procéder à de simples vérifi ca� ons 
en cas de dysfonc� onnement à l’aide des tableaux suivants. 

• Si le problème persiste, contacter votre revendeur.

•  : Ac� ons réservées à un technicien qualifi é

   5.1 I  Comportements de l’appareil

La pompe ne démarre 
pas / le moteur ne tourne 
pas.

• Filtrati on en dehors d’une plage de foncti onnement programmée (mode « Auto »). 
Vérifi er le réglage de l’horloge de fi ltrati on.

• Alimentati on électrique coupée. Vérifi er le(s) disjoncteur(s).

•  Vérifi er le raccordement du câble électrique aux bornes du moteur.

•  Vérifi er le câble de l'interface uti lisateur.
• Mauvaise confi gurati on de l'adresse de la pompe, vérifi er la positi on des switch (voir § 

"2.4 I  Raccordement de l'interface uti lisateur (selon modèle)").
• Vérifi er que l’axe du moteur tourne librement. S’assurer qu’il n’y ait pas de débris dans 

le panier préfi ltre.

•  Si des débris restent, démonter la pompe pour accéder à la turbine.

La pompe ne s’amorce 
pas / de l’air est visible 
dans le panier préfi ltre.

• Vérifi er la positi on de toutes les vannes du circuit hydraulique.
• De l’air est bloqué dans le circuit, procéder à la purge du circuit hydraulique (vis de 

purge sur le fi ltre).
• Le niveau d’eau de la piscine est trop bas, de l’air est aspiré, remplir la piscine en 

conséquence.
• L’étanchéité du couvercle du panier préfi ltre est mauvaise, vérifi er l’état du joint et la 

bonne étanchéité du couvercle.

Faible débit / pression du 
fi ltre basse

• Panier préfi ltre rempli de débris : le nett oyer.
• Présence d’une prise d’air dans le circuit. Vérifi er tous les serrages.

•  La turbine et le diff useur de la pompe sont obstruée ou usés, les remplacer.

•  Le joint d’étanchéité du diff useur est usé, le remplacer.

•  Rotati on inversée du moteur (modèles triphasés uniquement). Vérifi er le 
raccordement électrique sur les bornes de la pompe.

Faible débit / pression du 
fi ltre élevée

• Le fi ltre est encrassé. Eff ectuer un lavage du fi ltre (ou de la cartouche selon le cas).
• Vérifi er la positi on de toutes les vannes du circuit hydraulique.

Pompe bruyante

• Prise d’air ou cavitati on dans la tuyauterie d’aspirati on. Vérifi er la positi on des vannes 
et eff ectuer un réglage si nécessaire.

• Pompe mal positi onnée au sol. S’assurer qu’elle repose bien à plat sur un sol dur et 
horizontal. Uti liser des pati ns anti -vibrati les si nécessaire.

• Présence d’un corps étranger dans le panier préfi ltre

•  Présence d’un corps étranger dans le corps de la pompe (dans ce cas, le démontage 
est nécessaire).

Fuite entre le corps de la 
pompe et le moteur •  La garniture mécanique est endommagée ou défaillante, la remplacer

La pompe s’échauff e et 
s’arrête

• Le moteur surchauff e car il n’est pas assez venti lé. Vérifi er qu’il y ait assez d’espace libre 
autour du moteur.

•  Il y a un défaut électrique. Vérifi er les connexions électriques et vérifi er la tension 
du réseau électrique, elle ne doit pas varier.

Il n'y a pas d'affi  chage sur 
l'interface uti lisateur ou 
le contrôleur externe

• Mauvaise confi gurati on de l'adresse de la pompe, vérifi er la positi on des switch (voir § 
"2.4 I  Raccordement de l'interface uti lisateur (selon modèle)"). 

•  Vérifi er le câble de l'interface uti lisateur.

L'interface uti lisateur 
affi  che 'POMPE NON 
CONNECT."

•  Vérifi er le câble de l'interface uti lisateur.
• Mauvaise confi gurati on de l'adresse de la pompe, vérifi er la positi on des switch (voir § 

"2.4 I  Raccordement de l'interface uti lisateur (selon modèle)").
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Pour plus d’informati ons, enregistrement produit et support client : 
For more informati on, product registrati on and customer support:  

www.zodiac.com


